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Wirtschaftlichkeit von Batteriespeichersystemen 
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Mögliche intelligente Strategien der Systemsteuerung 

Laden Entladen 
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Peak-shaving: Reduktion der Mittagsspitze (A) 

 

Verzögerte Batterieladung zur Reduzierung der 

Zeit, welche die Batterie in hohen Ladezuständen 

verbringt ï Maximierung der Batterielebensdauer 

(B) 

 

     Software benötigt einen Vorhersage 

Algorithmus für Last und PV-Daten ï intelligenter 

Algorithmus 

 

Mögliche Vorhersagefehler, welche dazu führen, 

dass die Batterie nicht komplett voll wird  sollten 

vermieden werden. 
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Quelle: Munzke N., Barry J. (2016): ñPerformance Evaluation of Household Li-Ion Battery Storage Systemsò, 32nd European Photovoltaic Solar 

Energy Conference and Exhibition München, Deutschland 07.2016, S. 1516-1521 
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Mögliche Zielkriterien der Speichersystemsteuerung ï 

Bsp. PV-Speichersystem 

 
- Erhöhung des Autarkiegrads des Systembetreibers 

 

 

- Maximierung der Batterielebensdauer 

 

- Vermeidung der Kappung von PV-Spitzenleistung zur Mittagszeit 

 

- Effizienz einzelner Komponenten ï Leistungselektronik  

 

 

- Bereitstellung von Primärregelleistung 

 

- Nutzung des Speichersystems als USV oder zur Spitzenlastkappung 
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Arbeiten am KIT 

Entwicklung einer intelligenten 

Ladestrategie 

Last Prognose  

 

PV Prognose 

 
- ñOnlineò Prognose: Numerische Wetter 

Prognose z.B. GFS, DWD 

 

- ñOfflineò Prognose 

Datenreihenanalyse ï Persistenzprognose  

Clear sky Model plus live Updates 
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Quelle: J Barry et al., Online and Offline Power Forecasts for Optimal Control of Storage Systems, doi: 

10.4229/EUPVSEC20172017-6BV.3.87, 2017 
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Arbeiten am KIT 

Entwicklung einer intelligenten 

Ladestrategie 
Entwicklung einer Methodik zur 

Evaluierung der Ladestrategie   

Test von 20 

kommerziellen 

Heimspeicher-

systemen im 

Projekt 

SafetyFirst 
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Batterieladestrategien - Vergleich zwei verschiedener 

kommerzieller Heimspeichersystem 

Nein! Ja! 

System A B C D E F 

Speicherkapazität /kWh 4,3 3,8 2,1 5,2 4,9 4 
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Quelle: Munzke N., Schwarz B. und M. Hiller (2018): ĂIntelligent control of household Li-ion battery storage systemsñ, Energy Procedia, 2018 

(angenommen). 
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Verteilung des Ladezustands im Jahresverlauf 

System 

Percentage 

of time 

spent 

> 90 % 

SOC 

A 7,1 

B 12,0 

C 9,4 

D 8,1 

E 13,3 

F 14,1 

> 90 % SOC > 80 % 

SOC 
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Quelle: Munzke N., Schwarz B. und M. Hiller (2018): ĂIntelligent control of household Li-ion battery storage systemsñ, Energy Procedia, 2018 

(angenommen). 
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Kapazitätsverlust pro Jahr 

6,6 Monate 

14,3 Monate 

19,1 Monate 

2,7 Monate 
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Quelle: Munzke N., Schwarz B. und M. Hiller (2018): ĂIntelligent control of household Li-ion battery storage systemsñ, Energy Procedia, 2018 

(angenommen). 


